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风扇控制

市电220V输入

市电20V输入

用做与市电同步，市电断电检测

板上VR1调节电压输出

板上VR2调节电流输出恒功率调节
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C1，C2 为IGBT吸收电容一定要靠近IGBT螺丝头口处！

E1，E2 为IGBT输入滤波电解电容容尽量靠近IGBT螺丝头口！

L1

输出滤波电感

L2

输出滤波电感
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直流输入正极

直流输入负极

交流220V输出

交流220V输出

声明1：不是专业人员请勿私自接线使用！造成任何损失和安全事故世纪逆变不负任何责任！

声明2：高压危险！请做好个人触电及其人身安全防护！如有意外事故世纪逆变不负任何责任！

F1

保险丝

测试时F1保险丝建议使用一个220V100来W灯泡串联作为保护！

测试时确保断开负载

在确保没有接错线的情况下，

如果串联的灯泡开机就亮说明模块或者输出有短路现象，

驱动线应使用绞线的方式连接并且不要超过10CM


